
 
 
Verwerkingsadvies reparatie coating SAF filters. 

 

• De ondergrond te reinigen met verdunning A 

• Vervolgens de aanwezige roest te verwijderen met staalborstel en/of 
schuurpad korrel 100 

• Het te schilderen oppervlak ontdoen van stof en vuil 

• Nogmaals goed reinigen met verdunning  

• De Fosfocoat aanbrengen met radiatorkwast 1 ½” 

• De aangebrachte coating minimaal 12 tot 24 uur laten drogen en reinigen met 
schoon leidingwater. 

 
Zorg voor voldoende ventilatie tijdens aanbrengen en gedurende de droogtijd. 
 
Gebruik altijd beschermingsmiddelen tijdens alle bovenstaande beschreven stappen. 

 

 

 



 

 


